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Einspeiseleistung Pac 8.24 kw Ertrag 12.37 MWh ®
Generator P1, P2 4.32, 4.2 kw Einspeisevergutung 3,555.85 €
WR Wirkungsgrad n g7 ¢ Spezifischer Ertrag 1096.85 kWh/kWp
Status 2x MPP Ist (1096.9 kWh/kWp) +11.92 %
Fehler ®

Vermiedene COz2-Emission insg. 68.13 t

\0)




